Consiliul Judetean Harghita

Directia generala patrimoniu
Serviciul de deservire

n 243 ,0%.0] 2019

Necesitati minim obligatorii

privind achizitia publica de servicii de intretinere ascensoare

Generalitati: Necesitatile minime face parte integranta din documentatia de atribuire si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant pro-
punerea tehnica.

Cerintele impuse sunt minimale si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentat3, care
se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luatd in considerare numai in masura
in care propunere tehnica prezentata asigurd un nivel calitativ superior cerintelor
minimale din caietul de sarcini.

Propunerea tehnica trebuie intocmita astfel incat informatiile pe care le va contine sa
permita identificarea facila a operatiilor de intretinere si reparatii cerute prin prezentul
Caiet de sarcini(se va respecta strict ordinea operatiilor din Caietul de sarcini).

Obiectul prestatiei: Servicii de intretinere ascensoare, cod CPV 50750000-7.

Descrierea serviciului: efectuarea lucrarilor de intretinere, revizie si reparare a
ascensoarelor din Palatul administrativ al Judetului Harghita, situat in Piata Libertatii,
nr.5, cu respectarea prevederilor prescriptiei tehnice PT R2/2010, colectia ISCIR:
»Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si mdrfuri sau de mdrfuri cu
comanda interioard”, in vederea asigurarii functionarii in parametrii prescrisi, a utilizarii si
exploatarii lor in conditii de siguranta maxima.

Lista ascensoarelor pentru care se achizitioneaza serviciile de intretinere:

Nr.crt., Denumire ascensor Numar statii |Sarcina nominalda| Cantitate (buc)

1.|Ascensor 10 persoane 6 800 kg 1

2.|Ascensor 6 persoane 5 500 kg 2
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Autoritatea contractanta detine documentatia tehnica prevazuta de prescriptiile tehnice
in vigoare, scadenta de verificare tehnica periodica este luna octombrie 2019.

Durata contractului: incepand de la data data inregistrarii pana la 31 decembrie 2019

Serviciile de intretinere ascensoare presupune executarea urmatoarelor lucrari:

A.) Intretinere curent3, constand din:

1.) Revizie tehnica curenta lunar3g;

2.) Inspectie tehnica lunarg;

3.) Interventii la deranjamente (interventii accidentale).

B.) Revizie generala anual3;

C.) Reparatii accidentale (neprevazute).

A.1.) In cadrul lucrarilor lunare de intretinere si revizii tehnice curente, in functie de tipul
ascensorului, se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

curatarea troliului, camerei masinii, camerei rotilor de conducere, cabinei si
putului;

verificarea nivelului uleiului (unde este cazul), completarea cu ulei a baii
troliului si a tuturor lagarelor;

verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemelor de ungere;
umplerea cu unsoare consistenta a ungatoarelor si verificarea gresarii;
verificarea imbinarilor cu suruburi de la troliy;

stabilirea gradului de uzura al sabotilor franei, verificarea functionarii franei
si reglarea acesteia;

curatarea si reglarea inelelor colectoare si a periilor electromotorului,
precum si verificarea bunei stari a elementelor din cauciuc de la cuplajul
elastic al troliului;

verificarea si reglarea strangerii rulmentului axial al reductorului melcat;
stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tractiune a contragreutatii, al
cablului limitatorului de viteza, al cablului si lantului de la selector,

ungerea pieselor supuse frecarii (conform schemei de ungere);

verificarea functiondrii sistemului electric de fortd, de comandd, de
iluminare si semnalizare;

verificarea sigurantelor fuzibile;

verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
verificarea si reglarea sistemului de demaraj;

verificarea si reglarea opririi cabinei in statii;

verificarea uzurii ghidajelor (patine, role, etc.) cabinei si contragreutatii;

2/6




p) verificarea uzurii ghidajelor (patine, role, etc.) cabinei si contragreutatii;

q) verificarea uniformitatii intinderii cablurilor de tractiune si egalizarea
acestora;

r) ungerea glisiereior cabinei si contragreutatii (spalarea glisierelor se va face
cel putin o data la 3 luni);

s) verificarea sistemului de semnalizare optica si acustic3;

t) verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea intretinerii;

u) verificarea existentei instructiunilor de exploatare si a placutelor
indicatoare ale sarcinii nominale si pe usile de acces la put;

v) consemnarea tuturor defectiunilor constatate, a celor remediate si, daca
este cazul, a pieselor de uzura inlocuite in registrul de supraveghere a
ascensorului.

A.2.) In cadrul inspectiei tehnice lunare se vor executa cel putin urméatoarele operatii:

a) verificarea functionarii celor 3 ascensoare in parametrii prescrisi;

b) probe functionale cu oprirea cabinei in fiecare statie;

¢) fintocmirea de catre prestator a proceselor verbale de constatare;

d) completarea de catre seful echipei de interventie a registrelor de
supraveghere pentru luna in curs si vizarea acestora de catre RSVTI.

A.3.) In cadrul interventiilor la deranjamente se asigurd un numar nelimitat de interventii
la blocarea unei persoane in cabina ascensorului sau pentru constatarea/repararea altor
defectiuni.

Timpul de interventie la blocarea ascensorului fara persoane este de maxim 30 de
minute, iar timpul de interventie la blocarea ascensorului cu persoane in interior este de
maxim 10 minute (in acest sens ofertantul va asigura o persoana autorizata sa intervina
in caz de urgenta, precum si suport tehnic prin telefon, 24 din 24 de ore inclusiv
sarbatorile legale).

B.) Revizia _generala anualda se va efectua finaintea scadentei de verificare tehnica

periodica (noiembrie) efectuat de organul ISCIR. Aceasta revizie consta in examinarea
generala a ascensorului, remedierea deficientelor constatate si ramase nerezolvate in
cadrul lucrarilor de intretinere si prezentarea acestora organului ISCIR pentru verificare.

Calitatea reviziei generale va fi confirmat printr-un certificat de garantie, care se
ataseaza la cartea ascensorului (conform art. 70 alin. (2) din PT R2/2010, colectia ISCIR).

n cadrul reviziei generale anuale, in functie de tipul ascensorului, se vor executa cel
putin urmatoarele operatii:

a) demontarea partii superioare a carcasei reductorului si verificarea starii de
uzurd a angrenajului arbore - roata melcata, a lagarelor si a rulmentului
axial;

b) spalarea lagarelor motorului electric si schimbarea uleiului;
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c) spdlarea si montarea la loc a carcasei troliului si completarea cu ulei
proaspat;

d) verificarea instalatiei electrice din camera masinii, din put si din cabina
ascensorului;

e) demontarea paracazatoarelor, spdlarea, ungerea si verificarea functionarii
acestora;

f) demontarea rotii de deviere, spalarea si ungerea axelor si lagarelor.

g) fnlocuire cablu de tractiune la toate trei lifturi;

h) inlocuire coroana snec troliu la dou3 lifturi;

C.) Reparatiile_accidentale (neprevazute) se executd pentru remedierea defectiunilor
aparute in timpul deruldrii contractului care necesitd schimbarea unor
subansamble/piese de schimb.

Timpul de interventie in cadrul acestor reparatii este de max. 24 de ore de la
instiintare, iar timpul de reparare este de max. 72 de ore.

Pentru estimarea valorii acestor reparatii se solicita preturile pieselor de schimb din
componenta ascensoarelor care fac obiectul achizitiei, precum si a manoperei conform
tabelului de mai jos:

Wk Denumire componenta ascensor um Negasar
crt. estimat (buc.)

1. | Contactor 48V, 40Am buc. 6

2. | Contactor 220V, 10Am buc. 4

3. | Releu termic buc. 2

4 Transfqrmator comanda biic. 1

semnalizare

5. | Rezistenta 500 W buc. 8

6. | Microcontact buc. 3

7. | Role usa buc. 30

8. | Traductor cilindric buc. 1

9. | Manopera lei/ora 50 ore

Prezentarea ofertei: Oferta se depune obligatoriu pentru toate pachetele, si va cuprinde
o propunere tehnica si o propunere financiara.

Propunerea tehnicd va contine operatiile din cadrul lucrarilor de intretinere si reparatii,
iar ofertantii vor trebui sa-si ia angajamentul prestarii intregului pachet de servicii
solicitate de autoritatea contractantd si descrise in Caietul de sarcini, pe durata
contractului.
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Propunerea financiara exprimata in lei fara TVA, este ferm pe toata perioada de derulare
a contractului, si va fi prezentata separat pe pachetele A.), B.) si C.) de servicii, dupa cum
urmeaza:

- Pentru pachetul A.) de servicii propunerea va contine valoarea serviciilor pentru o
luna calendaristica la cele 3 ascensoare.

- Pentru pachetul B.) de servicii propunerea va contine valoarea reviziilor generale
anuale separat la cele 3 ascensoare.

- Pentru pachetul C.) de servicii propunerea va contine valoarea pieselor de schimb
si a manoperei in lei/ora din tabel.

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 45 zile de la data depunerii acesteia.

La determinarea pretului total al pachetului A.) se ia in considerare tariful lunar
prezentat in propunerea financiara, precum si perioada de prestare, care este de 12 luni.

Determinarea pretului total al pachetului B.) se obtine prin insumarea valorii reviziilor
generale anuale ale celor 3 ascensoare prezentate in propunerea financiara.

Valoarea totala estimata a pachetului C.) se determina prin insumarea preturilor
totale ale pieselor de schimb si manoperei pentru executarea reparatiilor accidentale in
perioada de derulare a contractului.

Pretul contractului rezulta din insumarea valorii celor 3 pachete.

Selectia ofertei castigdtoare se va face pe baza criteriului ,Pretul cel mai mic”’dupa
formula:
Pos = Pao+Pg+Pc, unde: - Py - pret total oferta,
- Pa - pret pachet A,
- Pg - pret pachet B,

- Pc - pret pachet C.

V. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de 25.800,00 lei fara TVA, la care se adauga TVA in
valoare de 4.902,00 valoarea totala a achizitiei fiind 30.702,00 lei cu TVA. Costurile de
livrare vor fi suportate de catre prestator.

VI. CONDITII MINIMALE DE GARANTIE

— Perioada de valabilitate a serviciilor va fi nelimitat, incepand cu data receptiei
efectuate dupa prestarea acestora la sediul achizitorului;
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Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, de orice plangere
sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceastd garantie;

La primirea unei astfel de notificari prestatorul are obligatia de a remedia
defectiunea sau de a inlocui piesele defecte in perioada convenitd, fird costuri
suplimentare pentru achizitor. Perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire
a echipamentelor este de 48 ore.

Daca prestatorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste s remedieze defectiunea in
termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despagubire
contravaloarea serviciului neefectuat.

VIl. CONDITII DE LIVRARE

Termen de executie: maxim 3 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnrii
contractului.

Costurile de livrare a pieselor de schimb inlocuite vor fi suportate de catre furnizor.
Locatia de livrare: sediul Consiliului Judetean Harghita, Miercurea Ciuc, Piata Libertatii nr.
5, judetul Harghita.

Viil. REDACTAREA OFERTEI

Fiecare ofertant va prezenta o singurd ofertd de pret in plic inchis la registratura
Consiliului Judetean Harghita, contindnd toate pozitiile din tabel (pachet A, B,C);
Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 30 zile de la termenul limiti de
depunere.

Oferta tehnica privind prevederile din Necesitdti minim obligatorii si Declaratia
privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail:
petreseva@hargitamegye.ro.

IX. Criterii de adjudecare:
Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are
costul total cel mai scazut in lei fara TVA.

Miercurea Ciuc, la 07.01.2019

Serviciul de deseryir Tntocmit
Csato Csaba| | Petres Eva
Sef serviciu \ /| confsilier
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